




10
10. Залить цементопесчаную стяжку. 

Через 28 дней после заливки стяжки 
система готова к работе.
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11
11. Уложить декоративное покрытие 
пола после полного высыхания 
стяжки.

В данном разделе приведен 
порядок монтажа двужильной 
нагревательной секции, когда теплый 
пол IWARM используется в качестве 
дополнительного (комфортного) 
отопления в здании с бетонными 
перекрытиями. 
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5. Включение и эксплуатация 
Включать систему IWARM можно после полного 
затвердевания стяжки (28 дней согласно СНИП). 

Включите терморегулятор и задайте на нем желае
мый уровень обогрева, пользуясь указаниями при
лагаемого к терморегулятору Паспорта. При первом 
включении системы после ее установки можно 
задать максимальный уровень обогрева и, после 
достижения комфортной температуры, уменьшить 
до желаемого.

При включении теплых полов IWARM в первый раз 
ощущение «теплого пола» может появиться через 
значительный промежуток времени (от 6 до 48 ча
сов). Особенно это относится к вновь построенным 
помещением с невключенным отоплением. 

В этом случае мы рекомендуем уложить слой 
жесткой теплоизоляции (пенополистирола) тол
щиной 30–80 мм, затем цементнопесчаную стяжку 
толщиной 5 см. Далее крепится монтажная лента, 
и монтаж продолжается, как он описан выше  
в разделе 4.3 данной Инструкции. 

В случае использования теплого пола в качест
ве основного отопления обратите внимание на 
теплоизоляцию потолка, стен, теплопроводность 
окон.

4.4 Монтаж теплого пола IWARM в качестве основного отопления
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Тип обогрева

								      

Название помещения 

 					   

	 Общая площадь			   кв. м

	 Площадь установки системы 	        кв. м

Комплект IWARM:
				     (марка)

Дата продажи		       20        г.	 Продавец 
							       (подпись)

Штамп магазина				    Покупатель 
							       (подпись)

Установку нагревательной секции произвел			       Дата		          20       г. 
					              (подпись)

План помещения прилагается.
Изготовитель гарантирует нормальную работу нагревательной секции IWARM в течение срока, определяемого 
гарантийными обязательствами, приведенными в приложенном к ней паспорте.
Изготовитель обязуется выполнить гарантийный ремонт системы в случае выполнения всех требований по уста
новке и эксплуатации, по предъявлении заполненного Гарантийного сертификата и Плана помещения с указанием 
расположения терморегулятора, нагревательной секции, соединительных муфт и датчика температуры пола.
Гарантийному ремонту не подлежат изделия с дефектами, возникшими в результате механических повреждений, 
неправильного подключения и эксплуатации нагревательной секции и терморегулятора. 

Гарантийная мастерская находится по адресу: 
105120 г. Москва, Костомаровский пер., д. 3, стр. 1, ДК «Метростроя»
Тел./факс: (495) 6277256, service@i-warm.ru.

6. Гарантийный сертификат 

комфортный

основной
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План помещения с указанием расположения терморегулятора, нагревательной секции, соединительной и конце
вой муфт, датчика температуры пола.

План помещения

R секции......................................Ом R датчика.....................................Ом

Условные обозначения

Нагревательная  
секция

Трубка датчика 
температуры

ТерморегуляторДатчик 
температуры

Соединительная 
муфта

Концевая  
муфта

Монтажный 
конец
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7. Приложение 

7.1 Параметры нагревательных секций IWARM

Марка Мощность,  
Вт

Длина секции,  
м

Макс. ток,  
А

Сопротивление,  
Ом

220/18 ITLBE-100-6,5

220/18 ITLBE-130-8,0

220/18 ITLBE-180-9,5

220/18 ITLBE-240-13,0

220/18 ITLBE-330-17,5

220/18 ITLBE-410-21,5

220/18 ITLBE-520-30,0

220/18 ITLBE-660-36,0

220/18 ITLBE-840-45,0

220/18 ITLBE-1070-52,0

220/18 ITLBE-1350-65,0

220/18 ITLBE-1700-90,0

220/18 ITLBE-2150-115,0

100

130

180

240

330

410

520 

660

840

1070

1350

1700

2150

6,5

8,0

9,5

13,0

17,5

21,5

30,0

36,0

45,0

52,0

65,0

90,0

115,0

0,5

0,6

0,8

1,1

1,6

2,0

2,6

3,2

4,3

5,2

6,6

8,4

10,7

455,6 (+10%/–5%)

373,9 (+10%/–5%)

266,4 (+10%/–5%)

198,9 (+10%/–5%)

125,0 (+10%/–5%)

108,8 (+10%/–5%)

85,2 (+10%/–5%)

68,2 (+10%/–5%)

51,3 (+10%/–5%)

42,2 (+10%/–5%)

33,2 (+10%/–5%)

26,3 (+10%/–5%)

20,5 (+10%/–5%)

Табл. 2
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7.2 Cервисные центры

Произведено по заказу и под контролем IWARM GmbH Germany

Алматы, тел.: (7727) 3774945, 2456937

Барнаул, тел.: (3852) 63-84-81, 63-14-42

Воронеж, тел.: (4732) 75-55-15, 24-75-77

Казань, тел.: (843) 2770366

Кемерово, тел.: (3842) 36-01-77, 28-29-84

Киев, тел.: (38044) 4991122

Краснодар, тел.: (861) 220-78-00, 220-78-01

Красноярск, тел.: (391) 2591682, 2280028

Минск, тел.: (37517) 3350216, 3350289, 3350290

Москва, тел.: (495) 6277256

Нижний Новгород, тел.: (831) 4122372

Новокузнецк, тел.: (3843) 53-95-26, 33-03-83

Новосибирск, тел.: (383) 206-03-90, 287-00-74

Новосибирск, тел.: (383) 206-03-94, 206-03-98

Омск, тел.: (3812) 324942, 324846

РостовнаДону, тел.: (863) 2192974, 2192975

Самара, тел.: (846) 2656307, 2673128

СанктПетербург, тел.: (812) 6550706

Сочи, тел.: (8622) 51-01-36

Томск, тел.: (3822) 51-68-00, 20-90-92

Тюмень, тел.: (3452) 36-33-65, 36-33-10

Усинск, тел.: (82144) 479-80, 201-68

Уфа, тел.: (347) 2416378, 2417386

Хабаровск, тел.: (4212) 38-19-60
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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www.i-warm.ru
телефон горячей линии: (495) 627 72 56




